
REDE SECUNDÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO (BT)  220/127 V

Arranjo 01: 70 Módulos

LONGI 435W

 LR4-72HPH-435

Inversor CC/CA

Fabricante: GoodWe

Modelo: GW25KLV-MT

Potência: 25.000 W

MEDIDOR

BIDIRECIONAL

PADRÃO DE

ENTRADA

UNIDADE

CONSUMIDORA

(FITO)

DISTRIBUIDORA

ENEL SP

Disjuntor CA

Tripolar 125 A

Cabo CA 0,6/1,0 kV

3F+N#2x150mm²

CARGAS DO

ACESSANTE

Disjuntor Termomagnético

Tripolar CA - 250 A

Cabo CA 0,6/1,0 kV

3F+N#2x50mm²

Cabo Solar CC - 1,0 kV

Vcc+ Vcc- #6mm²

DPS 3P

1000 Vcc - 40 kA

Chave CC

Seccionadora

DPS Embrastec 1P

Classe I - 275 Vca

60 KA

Disjuntor CA

Tripolar 80A

DPS Clamper 1P

Classe II - 175 Vca

20 KA

Pinstalada = 30,45 kWp

Cabo CA 0,6/1,0 kV

3F+T#10mm²

1.000V/30A

Transformador Trifásico 

Fabricante: Minuzzi

Potência: 30 kVA

380/220V

Disjuntor CA

Tripolar 50A
00
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REV. DESCRIÇÃO DATA DES VERIF APROV

Projeto:

Responsável Técnico:

APROVAÇÃO:

NOTAS

Descrição:

DIAGRAMA DE UNIFILAR

CNPJ:24.029.110/0001-44

Eduardo Augusto Duarte

CREA: 50.630.686-16

Cliente:

N° Projeto
Rev. Data Escala

00 06/10/2020 S/Esc.

FITO - Fundação Instituto Tecnológico de Osasco

CNPJ: 73.050.536/0001-95

FT-CRA-07-01

MICROGERAÇÃO FOTOVOLTAICA

CRECHE JOSÉ TONIOLO NETTO

Cabo CA 0,6/1,0 kV

3F+T#25mm²



DPS Clamper 1P

Classe II - 175 Vca

20 KA
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CARGAS DO

ACESSANTE

Disjuntor Termomagnético

Tripolar CA - 250 A

Cabo CA 0,6/1,0 kV

3F+N# 2x50mm²

VEM DA

REDE ENEL

220/127 V

DPSEmbrastec 1P

Classe I - 275 Vca

60 KA

Disj.125 A

32A

Cabo CA 0,6/1,0 kV

3F+T#25mm²

Ptotal mód. = 30,45 kWp

MPPT1

MPPT2

MPPT3

Inversor GoodWe

25 kW

Disj.80A

Transformador

Isolador

30 kVA - 380/220V

Y-Y
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APROVAÇÃO:

NOTAS

Descrição:

DIAGRAMA DE TRIFILAR

CNPJ:24.029.110/0001-44

Cliente:

N° Projeto
Rev. Data Escala

00 S/Esc.

In=20kA

Imáx=40KA

01 02 03

12A

12A

12A

32A

32A

In=20kA

Imáx=40KA

In=20kA

Imáx=40KA

Disj.50A

String Box CC

QFV

Cabo Solar CC

1,0 kV # 6mm²

Vcc+ Vcc-

Cabo Solar CC

1,0 kV # 6mm²

Vcc+ Vcc-

Cabo Solar CC

1,0 kV # 6mm²

Vcc+ Vcc-

Eduardo Augusto Duarte

CREA: 50.630.686-16

06/10/2020

FITO - Fundação Instituto Tecnológico de Osasco

CNPJ: 73.050.536/0001-95

FT-CRA-07-02

MICROGERAÇÃO FOTOVOLTAICA

CRECHE JOSÉ TONIOLO NETTO

01 02 03

01 02 03

01 02 03

01 02 03

Cabo CA 0,6/1,0 kV

3F+T#10mm²

12         13         14

12         13         14

12         13         14

12         13         14

12         13         14



RELAÇÃO DE POTÊNCIA GERADA - QGER

ELETRICIDADE EQUIPAMENTO

FP FASES In (A) FASE SITUAÇÃO DESCRIÇÃO QTDE

INVERSOR-1 25.000 1 380-400 3F+T
#35,0

100 R - S - T INSTALAR INVERSOR-01 1

P S FP FD

CAPACIDADE MÁX. DE GERAÇÃO 25.000W 1,00 1,00

P - POTÊNCIA ATIVA INSTALADA

S - POTÊNCIA APARENTE INSTALADA

POTÊNCIA APARENTE DEMANDADA

FATOR DE POTÊNCIA MÉDIO

FD - 
FATOR DE DEMANDA MÉDIO

Sd

Sd - 

fp - 

Nº DO

CIRCUITO

POT.

UNITÁRIA

(W)

POT.

UNITÁRIA

(VA)

POT.

TOTAL

(VA)

POT.

DEMANDADA

(VA)

TENSÃO

(V)

CABO

mm²

25.000VA
25.000VA

In - 
CORRENTE NOMINAL DO DISJUNTOR

Ib (A)

69,1

Ib - 
CORRENTE DE PROJETO

OBSERVAÇÃO: OS VALORES APRESENTADOS ACIMA REFEREM-SE À MÁXIMA POTÊNCIA

DE SAÍDA DO INVERSOR, PARA FINS DE DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA

F

F

PE

D
P

S

D
P

S

Disjuntor Tripolar

Inversor

Módulos fotovoltaicos

DPS

D
P

S

D
P

S

DPS

D
P

S

Chave Seccionadora CC

25.000 25.000 25.000

F

D
P

S

Transformador
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N
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MICROGERAÇÃO FOTOVOLTAICA

CRECHE JOSÉ TONIOLO NETTO
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PLANTA DE LOCALIZAÇÃO

CNPJ:24.029.110/0001-44

Cliente:

N° Projeto
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00 S/Esc.

S

E

N

W

NW

NE

SW

SE

Eduardo Augusto Duarte

CREA: 50.630.686-16

06/10/2020

FITO - Fundação Instituto Tecnológico de Osasco

CNPJ: 73.050.536/0001-95

FT-CRA-07-04

MICROGERAÇÃO FOTOVOLTAICA

CRECHE JOSÉ TONIOLO NETTO

Planta de Situação

Via Transversal Sul, 15, Jardim Conceção, CEP: 05576-100 - Osasco/SP

Coordenadas Geográficas:

-23.580469

-46.794823



***PADRÃO DE ENTRADA INDIVIDUAL COM CAIXA TIPO "H"

MEDIÇÃO INDIRETA TRIFÁSICA ATÉ 300A

 REDE AÉREA***

ESQUEMA ELÉTRICO DE ENTRADA

POSTE

6
0
0
0

1
3
5
0

Ver Detalhe 1

Ver Detalhe 2

C
X

 
"
H

"

MEDIDOR

VISTA SUPERIOR

DETALHE 1

Caixa Tipo "H"

Caixa Tipo "T"

Bloco de Aferição

TC´s

Disjuntor

Tripolar

275A

Caixa de dispositivos

de proteção individual

Chave

Seccionadora

400A - NH 2

Medidor

01
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PADRÃO DE ENTRADA
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Rev. Data Escala
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Eduardo Augusto Duarte
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MICROGERAÇÃO FOTOVOLTAICA

CRECHE JOSÉ TONIOLO NETTO

REDE ENEL

220 V

Cargas

M
e
d
i
ç
ã
o

Para-raios

Disjuntor Geral

TC da

Proteção

TC

TP

Chave

Seccionadora

Tripolar

PROTEÇÃO GERAL

3~250A

PROTEÇÃO QGBT

3~125A

SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA



Descrição
Quantidades

Notas:

[1] - N° da Instalação: Desconhecido

[2] - Endereço: Via Transversal Sul, 15, Jardim Conceção, CEP: 05576-100 -

Osasco/SP

[3] - ART Projeto/Instalação:

[4] - Medidas em milímetros

[5] - Todas as informações dos fabricantes e modelos dos dispositivos de proteção

seccionamento estão contidas no descritivo técnico e anexadas à documentação

do projeto.

S1

S3

STRING 01 - 14 Módulos Fotovoltaicos

STRING 02 - 14 Módulos Fotovoltaicos

STRING 03 - 14 Módulos Fotovoltaicos

STRING 04 - 14 Módulos Fotovoltaicos

STRING 05 - 14 Módulos Fotovoltaicos

LEGENDA

S4

S6

S2

S5
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W

N
W

NE

SW

SE

Eduardo Augusto Duarte

CREA: 50.630.686-16

06/10/2020

FITO - Fundação Instituto Tecnológico de Osasco

CNPJ: 73.050.536/0001-95

FT-CRA-07-06

MICROGERAÇÃO FOTOVOLTAICA

CRECHE JOSÉ TONIOLO NETTO

Ø 2"

DETALHE "1"

Infraelétrica existente

Ø 2"

3F+N#10mm²

REDE SECUNDÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO (BT)  220 V

GOODWE

3"

3"

3" 2"2"

2"

125A

DETALHE "1"

Ø 3"

Ø 2"

Ø 2"

Ø 3"

Ø 2"

Ø 2"

Inversor CC/CA

String Box

QFV

Transformador Isolador

500mm
500mm

02 REVISÃO LOCAÇÃO DE INVERSORES

22/10/2020 MARCELO V. EDUARDO D. EDUARDO D.
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