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Do POT. POT. POT. POT. . AR
CIRCUITO UNITARIA| FP [UNITARIA | TOTAL |DEMANDADA | TENSAO| pases | =% 1in(a) | b(a) | FASE | SITUAGAO DESCRICAO QTDE
(W) (VA) (VA) (VA) 0
INVERSOR-1 30000 | 1 30000 | 30.000 30000 | 380400 | 3F+T | #350 | 100 | 829 |R-S-T| INSTALAR INVERSOR-01 1
e s [ sa | | o P~ POTENCIA ATIVA INSTALADA

CAPACIDADE MAX. DE GERAGAO | 30.000W | 30.000VA | 30.000VA | 1,00 | 1,00 S-  POTENCIA APARENTE INSTALADA
Sd- POTENCIA APARENTE DEMANDADA
fp-  FATOR DE POTENCIA MEDIO

OBSERVACAO: OS VALORES APRESENTADOS ACIMA REFEREM-SE A MAXIMA POTENCIA FD-  FATOR DE DEMANDA MEDIO

DE SAIDA DO INVERSOR, PARA FINS DE DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA

In-
Ib -
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CORRENTE DE PROJETO
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***PADRAO DE ENTRADA INDIVIDUAL COM CAIXA TIPO "H"
MEDICAO INDIRETA TRIFASICA ATE 300A
REDE AEREA***
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NOTAS

Ver Detalhe 1

Ver Detalhe 2
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DETALHE "1"

REDE SECUNDARIA DE DISTRIBUICAO (BT) 220 V

A.G
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#10mm?

Descrigdo Quantidades
Perfil de Aluminio 4,15 m 20
Parafuso Estrutural 52
Terminal final de fixagdo End Climp 08
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|:| STRING 01 - 16 Médulos Fotovoltaicos
|:| STRING 02 - 16 Mddulos Fotovoltaicos
|:| STRING 03 - 16 Mddulos Fotovoltaicos
|:| STRING 04 - 16 Médulos Fotovoltaicos
|:| STRING 05 - 16 Mdédulos Fotovoltaicos

Notas:

[1] - N° da Instalagdo: Desconhecido

[2] - Endereco: Rua Doutor Pedro dos Santos Figueiredo, 212, Jd. Veloso, CEP:

06150-080 - Osasco/SP
[3] - ART Projeto/Instalagéo:
[4] - Medidas em milimetros

[5] - Todas as informagdes dos fabricantes e modelos dos dispositivos de protegao
seccionamento estao contidas no descritivo técnico e anexadas a documentagéo

do projeto.
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