
REDE PRIMÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO (MT)

13.800V

MEDIÇÃO

UNIDADE CONSUMIDORA

(FITO)

DISTRIBUIDORA

ENEL SP

CARGAS DO

ACESSANTE

Disj.

500A

DISJUNTOR TRIPOLAR

QFV (a instalar)

27 47 59

50 51 50N 51N

SUBESTAÇÃO PRIMÁRIA

QTA GMG

I

400 A

QGBT EXISTENTE

3F+N#150mm² + T#95mm²

PVC 70°C

0,6/1 KV CLASSE 5

Tabela de Códigos ANSI de proteção

27 - Relé de subtensão

47 - Relé de sequência de fase de tensão

50 - Relé de sobrecorrente instantâneo

50N - Relé de sobrecorrente instantâneo de neutro

51 - Relé de sobrecorrente temporizado

51N - Relé de sobrecorrente temporizado de neutro

59 - Relé de sobretensão

TRAFO

13,8/0,22kV

300kVA

3xDPS 1P Classe I

275 Vca 60 KA

250 A

DISJUNTOR TRIPOLAR

150 A

CONTATOR TRIPOLAR

231 Módulos Fovotoltaicos

Marca: Longi Solar

Modelo: LR4-72HPH-435M

Potência: 435Wp

INVERSOR CC/CA

Fabricante: GOODWE

Modelo: GW75K-MT

Potência: 75.000 W

3F+N#70mm² +

T#35mm²

M
P

P
T

 
1

ANTI-

ILHAMENTO

252759

81

O/U

PROTEÇÕES

Tabela de Códigos ANSI de proteção

25 - Relé de verificação de

sincronismo

27 - Relé de subtensão

59 - Relé de sobretensão

81 - Relé de sub/sobrefrequência

M
P

P
T

 
2

M
P

P
T

 
3

M
P

P
T

 
4

3xDPS 1P Classe II

275 Vca

In=20 KA

Imáx=45 KA
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Descrição:

DIAGRAMA UNIFILAR

CNPJ:24.029.110/0001-44

Cliente:

FITO - Fundação Instituto

Tecnológico de Osasco

CNPJ: 73.050.536/0001-95

00

EMISSÃO INICIAL 23/09/2020 EDUARDO D. EDUARDO D.

Rev.

EDUARDO D.

REV.

Data

DESCRIÇÃO

Escala

DATA DES VERIF

FT-FV-63302-01

APROV

00

Projeto:

Responsável Técnico:

S/Esc.

APROVAÇÃO:

Eduardo Augusto Duarte

CREA: 50.630.686-16

RNP: 2608748694

N° Projeto

   Transformador

85 kVA

380/220V

250 A

PVC 70°C

0,6/1 KV CLASSE 5

NOTAS

Módulo Fotovoltaico Longi 435W Policristalino

Legenda

I

Inversor CC/CA Goodwe Trifásico 380V- 75kW

Transformador Isolador Trifásico 380/220V - 80kVA

Chave Seccionadora CC 32A - 1500V

DPS Classe II In=20kA, Imax=40kA

Fusível CC 15A

Disjuntor Tripolar Tipo Caixa Moldada

Contatora Tripolar 150A

Intertravamento GMG-GFV

3 Strings x 20 módulos em série

3 Strings x 19 módulos em série

3 Strings x 19 módulos em série

3 Strings x 19 módulos em série

15A

15A

15A

15A

3x20A

3x20A

3x20A

3x20A

String Box

externa ao inversor

3F+N#150mm² +

T#95mm²

150 A

Ø 3"

PVC 70°C

0,6/1 KV CLASSE 5

Ø 2 1/2"

2F#2,5mm²

Microgeração Fotovoltaica

Unidade Zona Sul



INVERSOR CC/CA

Fabricante: GOODWE

Modelo: GW75K-MT

Potência: 75.000 W

M
P

P
T

 
1

ANTI-

ILHAMENTO

252759

81

O/U

PROTEÇÕES

Tabela de Códigos ANSI de proteção

25 - Relé de verificação de sincronismo

27 - Relé de subtensão

59 - Relé de sobretensão

81 - Relé de sub/sobrefrequência

M
P

P
T

 
2

M
P

P
T

 
3

M
P

P
T

 
4

DPS 3P

1000 Vcc

In=20kA

Imáx=40KA

23/09/2020

Descrição:

DIAGRAMA TRIFILAR

CNPJ:24.029.110/0001-44

Cliente:

FITO - Fundação Instituto

Tecnológico de Osasco

CNPJ: 73.050.536/0001-95

00

EMISSÃO INICIAL 23/09/2020 EDUARDO D. EDUARDO D.

Rev.

EDUARDO D.

REV.

Data

DESCRIÇÃO

Escala

DATA DES VERIF APROV

00

Projeto:

Responsável Técnico:

S/Esc.

APROVAÇÃO:

Eduardo Augusto Duarte

CREA: 50.630.686-16

RNP: 2608748694

N° Projeto

01 02 03

01 02 03

01 02 03

01 02 03

01 02 03

01 02 03

01 02 03

01 02 03

01 02 03

01 02 03

01 02 03

01 02 03

17 18 19

17 18 19

17 18 19

18 19 20

18 19 20

18 19 20

17 18 19

17 18 19

17 18 19

17 18 19

17 18 19

17 18 19

CARGAS DO

ACESSANTE

Disjuntor 500A

VEM DO TRAFO 300kVA

3xDPS 1P

Classe I

275 Vca

60 KA

QTA

GMG

I

Disj.Tripolar

250A

QGBT Existente

N R S T

Disj. 400A

Transformador

Isolador

85 kVA

380/220V

Y-Y

Disj.Tripolar

250A

Disj.Tripolar

150A

K1

Contator Tripolar

150A

QFV (a Instalar)

3 x DPS 1P Clamper

Classe I - 175 Vca - 20 kA

NOTAS

Módulo Fotovoltaico Longi 435W Policristalino

Legenda

I

Inversor CC/CA Goodwe Trifásico 380V- 75kW

Transformador Isolador Trifásico 380/220V - 80kVA

Chave Seccionadora CC 32A - 1500V

DPS Classe II In=20kA, Imax=40kA

Fusível CC 15A

Disjuntor Tripolar Tipo Caixa Moldada

Contatora Tripolar 150A

Intertravamento GMG-GFV

15A

15A

15A

20A

20A

20A

20A

20A

20A

20A

20A

20A

20A

20A

20A

DPS 3P

1000 Vcc

In=20kA

Imáx=40KA

15A

15A

15A

DPS 3P

1000 Vcc

In=20kA

Imáx=40KA

15A

15A

15A

DPS 3P

1000 Vcc

In=20kA

Imáx=40KA

15A

15A

15A

String Box

externa ao inversor

FT-FV-63302-02

2F#2,5mm²

Microgeração Fotovoltaica

Unidade Zona Sul
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CNPJ:24.029.110/0001-44
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EDUARDO D.

REV.

Data

DESCRIÇÃO

Escala

DATA DES VERIF APROV

00

Projeto:

Responsável Técnico:

S/Esc.

APROVAÇÃO:

NOTAS

Eduardo Augusto Duarte

CREA: 50.630.686-16

RNP: 2608748694

N° Projeto

INVERSOR

GRID TIE

75 kW

D
P

S

D
P

S

DPS DPS

DPS

RELAÇÃO DE POTÊNCIA GERADA - QGER

ELETRICIDADE EQUIPAMENTO

FP FASES In (A) FASE SITUAÇÃO DESCRIÇÃO QTDE

GD-01 75.000 1 380    3F+N+T
#70,0

150 RST INSTALAR INVERSOR-01 1

P S FP FD

CAPACIDADE MÁX. DE GERAÇÃO 80 kW 1,00 1,00

P - POTÊNCIA ATIVA INSTALADA

S - POTÊNCIA APARENTE INSTALADA

POTÊNCIA APARENTE DEMANDADA

FATOR DE POTÊNCIA MÉDIO

FD - 
FATOR DE DEMANDA MÉDIO

Sd

Sd - 

fp - 

Nº DO

CIRCUITO

POT.

UNITÁRIA

(W)

POT.

UNITÁRIA

(VA)

POT.

TOTAL

(VA)

POT.

DEMANDADA

(VA)

TENSÃO

(V)

CABO

mm²

80 kVA
80 kVA

In - 
CORRENTE NOMINAL DO DISJUNTOR

Ib (A)

133

Ib - 
CORRENTE DE PROJETO

OBSERVAÇÃO: OS VALORES APRESENTADOS ACIMA REFEREM-SE À MÁXIMA POTÊNCIA DE SAÍDA DO INVERSOR, PARA FINS DE DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA

75.000 75.000 75.000

DPS DPS

DPS

D
P

S

DPS DPS

DPS

DPS DPS

DPS

Endereço: Avenida das Flores, 711 - Jd. das Flores, Osasco/SP

[1] ART Projeto/Instalação: 2802723020080000

[2] O ponto de conexão será no disjuntor de 250A localizado no

quadro QGBT.

[3] Todas as informações dos fabricantes e modelos dos

dispositivos de proteção e seccionamento estão contidas no

memorial descritivo e anexadas à documentação do projeto.

220
#150,0 250 229

FT-FV-63302-03

TRAFO - 85KVA

PRIM: 380/220V

SEC: 220/127V

Microgeração Fotovoltaica

Unidade Zona Sul
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DIAGRAMA

INTERTRAVAMENTO GMG-FV

CNPJ:24.029.110/0001-44

Cliente:

FITO - Fundação Instituto

Tecnológico de Osasco

CNPJ: 73.050.536/0001-95

00
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Rev.

EDUARDO D.

REV.

Data

DESCRIÇÃO

Escala

DATA DES VERIF APROV

00

Projeto:

Responsável Técnico:

S/Esc.

APROVAÇÃO:

NOTAS

Eduardo Augusto Duarte

CREA: 50.630.686-16

RNP: 2608748694

N° Projeto

DISJ. 1

QGBT

DISJ. 2

FOTOVOLTAICA

DISJ. 3

FALTA DE FASE

DISJ. 4

DPS

DISJ. 5

DPS

DISJ. 6

DPS

DPS

NEUTRO

TERRA

RELE DE

TEMPO

CONTATOR DO

INVERSOR FV

VAI AO

INVERSOR

CONTATO DO

GERADOR

RFF-1
RFF-2

13

L1

L2

DISJ. 7

DPS

RELE TEMPORIZADOR

RETARDO NA ENERGIZAÇÃO

 VAI P/ BOBINA DO CONTATOR INVERSOR FV (NA)

14 13 14

11

12

RFF-1 RFF-2

POTÊNCIA

COMANDO

1 3 5

2 4 6

1 3 5

2 4 6

1

2

1

2

1

2

1 3 5

2 4 6

1

2

A1

A2

15

18

NA

NF

NA

NA
NA

1

3

5

2

4

6

FT-FV-63302-04

Microgeração Fotovoltaica

Unidade Zona Sul
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Projeto:

Responsável Técnico:

APROVAÇÃO:

NOTAS

Descrição:

VISTA SUPERIOR

E STRINGS

CNPJ:24.029.110/0001-44

Eduardo Augusto Duarte

CREA: 50.630.686-16

RNP: 2608748694

Cliente:

FITO - Fundação Instituto

Tecnológico de Osasco

CNPJ: 73.050.536/0001-95

N° Projeto
Rev. Data Escala

00 23/09/2020 S/Esc.

LEGENDAS

 String 1 - 20 Módulos em Série

 String 2 - 20 Módulos em Série

 String 3 - 20 Módulos em Série

 String 4 - 19 Módulos em Série

 String 5 - 19 Módulos em Série

 String 6 - 19 Módulos em Série

 String 7 - 19 Módulos em Série

 String 8 - 19 Módulos em Série

 String 9 - 19 Módulos em Série

 String 10 - 19 Módulos em Série

 String 11 - 19 Módulos em Série

 String 12 - 19 Módulos em Série

S

E

N

W
N

W

N

E

S

W

S

E

1

PLANTA

DE

COBERTURA

ESCALA

1/100

GOODWE

3"

3"

3"
2 1/2"2 1/2"

2 1/2"

150A

FT-FV-63302-05

150A

250A

DETALHE "1"

DETALHE "1"

Ø 3"

Ø 2 1/2"

Ø 2 1/2"

Ø 3"

Ø 3"

Ø 3"

Infraelétrica existente

Ø 3"

3F+N#150mm²+T#95mm²

Ø 3"

i= 13%

i= 13%

i= 13%

i= 13%

i= 25%

i= 25%

i= 7%

i= 7%

Inversor CC/CA

String Box

QFV

Transformador Isolador

SE-300kVA

500mm
500mm

Microgeração Fotovoltaica

Unidade Zona Sul



23/09/2020

Descrição:

SUBESTAÇÃO DE ENTRADA

CNPJ:24.029.110/0001-44

Cliente:

FITO - Fundação Instituto

Tecnológico de Osasco

CNPJ: 73.050.536/0001-95

00

EMISSÃO INICIAL 23/09/2020 EDUARDO D. EDUARDO D.

Rev.

EDUARDO D.

REV.

Data

DESCRIÇÃO

Escala

DATA DES VERIF APROV

00

Projeto:

Responsável Técnico:

S/Esc.

APROVAÇÃO:

NOTAS

Eduardo Augusto Duarte

CREA: 50.630.686-16

RNP: 2608748694

N° Projeto

DETALHE 1

SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA

***SUBESTAÇÃO DE ENTRADA DE ENERGIA

ENTRADA SUBTERRÂNEA***

ESQUEMA ELÉTRICO DE ENTRADA

REDE ENEL

13800V

Cargas

13,8/0,22V

TR 300kVA

1
5
 
c
m

15 cm

Placa metálica gravada ou esmaltada a fogo, ou acrílica

gravada em relevo, devidamente fixada por meio de

parafusos ou rebitada, com espessura mínima de 1 mm

M
e

d
i
ç
ã

o

Para-raios

Disjuntor Geral

TC da

Proteção

TC

TP

Chave

Seccionadora

Tripolar

PERIGO DE MORTE

ALTA-TENSÃO

ATENÇAO

NÃO OPERE ESTA

CHAVE SOB

CARGA

ATENÇAO

NÃO OPERE ESTA

CHAVE SOB CARGA

ATENÇAO

NÃO OPERE ESTA

CHAVE SOB CARGA

TCs DA PROTEÇÃO (TCP)

FUSÍVEIS AT)

PLANTA

CORTE C-C

CORTE B-B

CORTE A-A

*SEM MODIFICAÇÃO DE ENTRADA

DETALHE 01

PROTEÇÃO GERAL

3~500A

PROTEÇÃO QGBT

3~400A

FT-FV-63302-06

SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA

1
5
 
c
m

15 cm

Microgeração Fotovoltaica

Unidade Zona Sul
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PLANTA DE SITUAÇÃO

CNPJ:24.029.110/0001-44
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CNPJ: 73.050.536/0001-95

00
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Rev.

EDUARDO D.

REV.

Data

DESCRIÇÃO

Escala

DATA DES VERIF APROV

00

Projeto:

Responsável Técnico:

S/Esc.

APROVAÇÃO:

NOTAS

Eduardo Augusto Duarte

CREA: 50.630.686-16

RNP: 2608748694

N° Projeto

Planta de Situação

Rua Camélia, 26 - Jardim das Flores

CEP: 06110-300 - Osasco/SP

Coordenadas Geográficas:

-23.536615

-46.789999

FT-FV-63302-07

Rua Camélia, 26 - Jardim das Flores

CEP: 06110-300 - Osasco/SP

Coordenadas Geográficas:

-23.536615

-46.789999

Microgeração Fotovoltaica

Unidade Zona Sul
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